POWIATOWA STACJA SANITARNO ~ EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99

e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 08 lipca 2022 r.

HK.9020.1.93P.2022
(e-puap)

DECYZJA

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U z 202Ir., poz. 735 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zobowigzanego —
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,KOMUNALNI” Sp. z 0.0., ul. Poznanska 8a, 66-520
Dobiegniew, otrzymanego w dniu 30 czerwca 2022 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Drezdenku zmienia, za zgoda strony, decyzje ostateczng nr HK.44.443.4.16D/01/2020 z dnia 11
grudnia 2020 r. w sprawie: wyraZenia zgody na warunkowa przydatno$é wody przeznaczonej do
spozycia pochodzacej z wodociggu publicznego Podlesiec i jednoczesnie nakazujacg wlascicielowi —

Przedsigbiorstwu Ustug Komunalnych , KOMUNALNI” Sp. z o0.0., ul. Poznanska 8a, 66-520
Dobiegniew:

1. Poinformowa¢ konsumentéw wody o warunkowej przydatnosci wody do spozycia pochodzace] z
wodociggu publicznego Podlesiec ze wzgledu na przekroczenia w badanych prébkach wody metnosci
i zelaza (komunikat PPIS w Drezdenku);

o

kontynuowa¢ dzialania naprawcze w celu wyeliminowania zanieczyszczenia;

LI

utrzymywanie metnosci w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej
z  wodociggu  publicznego  Podlesiec na poziomie nie przekraczajacym 5 NTU,
z koniecznoscig obnizenia go do granic dopuszczalnych takich jak akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0.

4. utrzymanie Zelaza w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pochodzacej
z wodociggu  publicznego  Podlesiec na poziomie nie przekraczajacym  1200pg/l,
z konieczno$cig obnizenia go do granic dopuszczalnych takich jak 200pug/l,

5. utrzymywanie manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej
z wodociggu  publicznego  Drezdenko na  poziomie nie  przekraczajgcym  90pg/l,

z koniecznoscig obnizenia go do granic dopuszczalnych takich jak 50ug/l.

6. do czasu przedstawienia prawidtowych wynikéw badai Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Drezdenku obowiazuja nakazy i zakazy w pkt 1-5

W terminie

do dnia 30 czerwca 2022 roku




W nastgpujacy sposéb:

1. Poinformowaé konsumentéw wody o warunkowe] przydatnosci wody do spozycia pochodzacej z
wodociggu publicznego Podlesiec ze wzgledu na przekroczenia w badanych prébkach wody
metnosei i zelaza (komunikat PPIS w Drezdenku);

2. kontynuowaé dzialania naprawcze w celu wyeliminowania zanieczyszczenia;

3. utrzymywanie metnoSci w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej
z wodociggu publicznego  Podlesiec na  poziomie nie przekraczajagcym 5 NTU,
z koniecznoscig obnizenia go do granic dopuszczalnych takich jak akceptowalna przez konsumentéw i
bez nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartodci do 1,0.

4. utrzymanie Zelaza w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pochodzacej
z wodociggu  publicznego  Podlesiec na  poziomie nie przekraczajacym  1200pg/l,
z koniecznoscig obnizenia go do granic dopuszczalnych takich jak 200pg/1,

i

utrzymywanie manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej
z wodociggu  publicznego  Drezdenko na  poziomie nie  przekraczajacym  90pg/l,
z koniecznodcig obnizenia go do granic dopuszczalnych takich jak S0pg/l.

6. do czasu przedstawienia prawidiowych wynikoéw badan Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Drezdenku obowigzujg nakazy i zakazy w pkt 1-5

W terminie

do dnia 31 grudnia 2023 roku

UZASADNIENIE

Dnia 30 czerwea 2022 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Drezdenku wplynat wniosek administratora wodociagu publicznego Podlesiec. Wniosek dotyczyt
zmiany terminu wykonania decyzji ostatecznej nr HK.44.443.4.16D/01/2020
z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrazenia zgody na warunkowa przydatnosé wody
przeznaczonej do spozycia pochodzicej z wodociggu publicznego Podlesiec jednoczesnie
nakazujacg administratorowi — Przedsigbiorstwu Ushig Komunalnych ,,KOMUNALNI” Sp. z o.0.,
ul. Poznaniska 8a, 66-520 Dobiegniew: Poinformowaé konsumentéw wody o warunkowe]
przydatnosci wody do spozycia pochodzacej z wodociggu publicznego Podlesiec ze wzgledu na
przekroczenia w badanych prébkach wody metnosei i zelaza (komunikat PPIS w Drezdenku).
Kontynuowa¢ dziatania naprawcze w celu wyeliminowania zanieczyszezenia. Utrzymywanie
mg¢tnoscl w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociggu publicznego
Podlesiec na poziomie nie przekraczajagcym 5 NTU, z koniecznoscig obnizenia go do granic
dopuszczalnych takich jak akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.
Zalecany zakres wartosci do 1,0. Utrzymanie Zelaza w wodzie przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, pochodzacej z wodociggu publicznego Podlesiec na poziomie nie przekraczajgcym 1200ug/l,
z koniecznoscig obniZenia go do granic dopuszczalnych takich jak 200ug/l. Utrzymywanie manganu
w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociggu publicznego Drezdenko
na poziomie nie przekraczajagcym 90ug/l. z koniecznoscig obnizenia go do granic dopuszczalnych
takich jak 50pg/l. Do czasu przedstawienia prawidtowych wynikéw badad Paistwowemu



Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowigzuja powyzsze nakazy i zakazy, z
terminem wykonania do dnia - 30 czerwca 2022 r. Jednoczesnie informujac, ze Spotka
przeprowadzita kilka przetargéw na wykonanie modernizacji SUW Podlesiec, niestety
bezskutecznie, w chwili obecnej prowadzone sa rozmowy z potencjalnym wykonawcg remontu
technologii uzdatniania wody w w/w miejscowosci. W zwigzku z powyzszym administrator zwrécit
si¢ z prosba o nowy termin wykonania zadania do dnia 31 grudnia 2023 r. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznal, ze wniosek strony o zmianie terminu decyzji jest w pelni
zasadny i wobec braku przeciwwskazan natury prawnej i higieniczno-sanitarnej zmienil decyzje jak
w sentencji na podstawie art. 155 kpa.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Lubuskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie wnosi
sig za posrednictwem Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem
dorgczenia Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku os$wiadczenia
O zrzeczeniu si¢ przez strong postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, tj. brak
mozliwoscei zaskarzenia takiej decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych .KOMUNALI™ Sp. z 0.0.. ul. Poznaiska 8a, 66-520 Dobiegniew

o

. Urzad Migjski Dobiegniew, ul. Obroficéw Pokoju 24, 66-520 Dobiegnicw
3. HK w/m

ML




