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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 31 marca 2023 1.

OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ
LUDZI NA TERENIE GMINY DOBIEGNIEW
ZA2022 ROK

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku prowadzac monitoring nad
Jakoscia wody przeznaczonej do spozycia zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) oraz zgodnie z
art. 51 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. tj. z 2023 r., poz. 537) i § 23 wust. 1, 2 oraz 3 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) dokonat obszarowej oceny jakosci wody w

Gminie Dobiegniew za rok 2022.
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1. Wykaz producentéw jakosci wody, nazwa wodociggu/indywidualnego ujecia wody,

produkcja wody, liczba zaopatrywanej ludnosci, sposdéb uzdatniania (Tabela)
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* Woalz iz est demynfekowana w sposob staly, dezynfekcja wody odbywa si¢ doraznie - w razie

wistapienie zanieczyszezenia mikrobiologicznego lub w razie awarii.

Badania nad jakoscia wody w w/w wodociggach i indywidualnych ujeciach wody
W ramach nadzoru sanitarnego realizowane byly zgodnie z ustalonym: Harmonogramem pobierania
prébek  wody w  zakresie monitoringu  parametrow gr. A i parametréw gr. B
z czgstotliwoscia  dostosowang  do  wielkogci produkcji i ilosci  odbiorcw. okreslong
W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosei wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r.. poz. 2294). Réwnolegle prowadzone byly
badania  probek  wody przeznaczonej do  spozycia przez ludzi, pochodzacych
z wodociagow i indywidualnych ujeé wody w ramach kontroli wewnetrznej, przez administratorow
wodociagéw i nadzorowanych uje¢ wody. Powyzsze badania wykonywaly laboratoria Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie Jakosci prowadzonych
badaf wody, zatwierdzonych przez Pafistwows Inspekcje Sanitarng zgodnie z art. 51 12 ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwca 2001
roku (Dz. U. 4j. z 2023 r., poz. 537). Badania byty przeprowadzane zgodnie z zatwierdzonymi
1 nadzorowanymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku

harmonogramami poboru probek wody w ramach kontroli wewnetrznej.

2. Ocena ryzyka zdrowotnego

Wykorzystywanie wody zanieczyszczone] Bakteriami grupy coli do picia lub do
przygotowywania positkéw, moze stanowié potencjalne zagrozenie dla zdrowia i Zycia 0s6b z niej
korzystajacych.  Wprowadzenie ciaglej dezynfekeji wody uzdatnionej ma na celu zniszezenie
zywych i przetrwalnikowych form organizméw patogennych oraz zapobiegniecie ich wtérnemu
roZwojowi w sieci wodociagowej i ustabilizowanie skladu mikrobiologicznego wody.

Réwniez na podstawie powyzszych wytycznych, stwierdza sig, ze Metno$é wody jest
wywolywana zawieszonymi w niej czastkami statymi lub koloidami. utrudniajacymi przenikanie
Swiatla. Moze byé spowodowana obecnoscia  zaréwno substancji  organicznych,
jak i nicorganicznych, albo ich kombinacja. Mikroorganizmy wystepujace w wodzie ZazZWyczaj
wykazujg tendencje do przylegania do czastek statych, stad tez usuwanie metnogdci wody znacznie
zmnigjsza zanieczyszezenie mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny powodujace metnosé
wody moga w sposGb istotny ogranicza¢ skutecznosé dezynfekcii, zapewniajac  ochrone
mikroorganizmonm. Metnosé sama w sobie nie zawsze stanowi zagrozenia dla zdrowia. Jest ona
waznym wskaznikiem potencjalnej obecnosei zanieczyszezen. ktére mogtyby mie¢ wplyw na

zdrowie.



Na podstawie wytycznych stwierdza si¢ rowniez, ze podeczas kontaktu z atmosfera jon zelaza
(II) utlenia si¢ do jonu zelaza (III), powodujgc niepozadane czerwonawo-brgzowe zabarwienie
wody. Zelazo zawarte w wodzie sprzyja rowniez wzrostowi bakterii zelazowych, kt6re czerpia
energie z jego utleniania, przyczyniajac sie do powstawania mazistych osadéw na wewnetrznej
powierzchni przewodow wodociggowych. Przy stezeniach powyzej 0,3mg/l zelazo powoduje
przebarwienia urzadzen sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. W stezeniach nieprzekraczajacych
0.3mg/l zelazo nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody, chociaz moze wywotaé wzrost
metnosci i barwy. Dla zelaza nie proponuje sie zalecanej wartosci opartej na kryterium
bezpieczenistwa dla zdrowia,

Ponadto zgodnie z wytycznymi stwierdza sig. ze wartos¢ manganu w stezeniach
przekraczajacych 100 pg/l nadaje niepozadany smak napojom, a takze powoduje przebarwienia
urzgdzen sanitarnych i odziezy podczas prania. Obecno$¢ manganu w wodzie do picia, moze
doprowadzi¢ do odktadania sie osadow w systemie dystrybucji. Stezenia manganu ponizej 100 pg/l
sg zazwyczaj akceptowane przez konsumentow. Mangan nawet przy stezeniach 200 ng/l czesto
powoduje tworzenie si¢ powloki na przewodach wodociggowych, ktéra moze zhuszczaé sie w
postaci czarnego osadu. Wartoéé zalecana. ustalona ze wzgledéw zdrowotnych dla manganu réwna
si¢ 400 pg/l, jest wyzsza niz prog akceptowalnosci, ktory wynosi 100 pg/l.

W roku 2022 nie stwierdzono przypadkéw choréb i zatrué wodozaleznych.
3. Postepowania, ktére toczyly si¢/nastepujgce postgpowania dotyczace:

* Wodociag publiczny Lugi (B. grupy coli) - Ze wzgledu na przekroczenia mikrobiologiczne
B. gr. coli wydano decyzje stwierdzajacg warunkowg przydatnosé wody do spozycia
(wyegzekwowano).

° Wodociag publiczny Glusko (B. grupy coli) - Ze wzgledu na przekroczenia
mikrobiologiczne B. gr. coli wydano decyzje stwierdzajaca warunkows przydatno$é wody
do spozycia (wyegzekwowano).

e Wodocigg publiczny Wologoszez (zelazo, metnos¢) - decyzja z 2020 .
(niewyegzekwowano);

e Wodociag publiczny Podlesiec (zelazo, metno$é) ~— decyzia z 2020 =
(niewyegzekwowano);

* Wodociag publiczny Radecin (mangan) — wydano decyzje stwierdzajaca warunkowsg

przydatnos¢ wody ze wzgledu na przekroczenia manganu (wyegzekwowano);




. %nioski:

Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdan z badaf prébek wody pobranych przez
PPIS w Drezdenku oraz administratorow wodociagdw i indywidualnych uje¢  wody
w ramach kontroli wewnetrznej, stwierdzono w kilku przypadkach przekroczenia parametrow
mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie nadzorowanych wodociggéw, kt6re wymagaja
podjecia dziatan w celu wyeliminowania zanieczyszczen. PPIS w Drezdenku w ciggu roku
informowat na biezaco o stwierdzonych przekroczeniach.

Wa PPIS w Drezdenkuy konieczna jest modernizacja obicktéw i wrzadzen wodociagowych juz
istniejgeych, ktéra pozwoli na wyeliminowanie zanieczyszczefi fizykochemicznych. Konieczne jest
rowniez podjecie stosownych dzialai majacych na celu wykluczenie gtéwnych przyczyn

zanieczyszczen mikrobiologicznych poprzez wiasciwg gospodarke nieczystosciami plynnymi.

Pafistwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdzit w kilku wymienionych
powyzej przypadkach utrzymujace si¢ przez diuzszy okres czasu przekroczenia parametréw
mikrobiologicznych i fizykochemicznych (wodocigg publiczny w Lugi i Glusko, wodociagg
publiczny Wologoszez (modernizacja obicktu), wodocigg publiczny Podlesiec (modernizacja
obiektu).

W czesdei wodociagow publicznych, zgodnie z powyzsza tabela, zdarzaly sie sporadyczne
przekroczenia parametréw, ktére byly na biezgco eliminowane i byly gtéwnie wynikiem awarii
urzgdzeii lub zbyt matego poboru wody. Pozostale wodociagi i ujecia podawaty wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi odpowiadajacg wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz.
2204),

Reasumujge jakosé wody z roku na rok ulega znacznej poprawie.

Otrzymuja:
L. Urzad Migjski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. HK

M.



