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PANSTWOWY POXVIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU
(- Y. bhl (;/#C/ ) Drezdenko; dnia 05 grudnia 2023 roku

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia
HK.9020.3.0JW.160.2023

Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych
»KOMUNALNI” Sp. z o.0.
z siedzibg w Dobiegniewie
przy ulicy Poznanskiej 8A
66 — 520 Dobiegniew
KRS: 0000206299

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzacej z wodociagu publicznego Stonéw, zaopatrujacego miejscowosé:
Stonow, Ostrowiec, Debogora, Stawica

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z p6z. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,, poz. 537 z péz.zm.) a
takze § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdan z badan:
— DL.OB$.9051.01718.2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku (kod probki: 01651.2023, pobranej w dniu 13 li-
stopada 2023 roku w ramach nadzoru sanitarnego);
— DL.OBS$.9051.01776.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku (kod prébki: 01651.2023, pobranej w dniu 13
listopada 2023 roku w ramach nadzoru sanitamego);

— SB/145813/11/2023 z dnia 21 listopada 2023 roku (nr laboratoryjny probki: 208094/11/2023, pobranej w
dniu 16 listopada 2023 roku w ramach kontroli wewnetrznej);

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonat oceny pobranych probek wody i na
podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w badanym zakresie stwierdza przydatno$é wody
pochodzacej z wodociaggu publicznego Stondéw administrowanego przez spétke pod firma
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ,,KOMUNALNI” Sp. z o.0. z siedzibg w Dobiegniewie przy ulicy
Poznanskiej 8A, 66 — 520 Dobiegniew

Wodocigg publiczny Stonow:

1. produkcja wody — 66,0 m3 /dobe;
2. liczba zaopatrywanej ludnosci — ok 545 osab;

Wode pochodzaca z wiw wodociagu PPIS w Drezdenku ocenit jako przydatng do spozycia.
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Ocene o jakosci wody pochodzacej z wodociagu publicznego Stonéw, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drezdenku wydat celem poinformowania jednostek samorzadu terytorialnego oraz ludnosci.

Otrzymuja:
1.Adesat;
2 afa
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Dobiegniews, ul.Obroficéw Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew. (wersja elekironiczna)
DD
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